
MODERNIZACJA UJĘĆ WODY PODZIEMNEJ ORAZ STACJI UZDATNIAIA WODY

Lokalizacja inwestycji: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

„Dziekanka” w Gnieźnie

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Studnia głębinowa nr 1 – wymienić należy pompę głębinową typu GBA 2.07 (silnik 6”,

moc  4kW-400V)  oraz  rurę  tłoczną  wznoszącą  ocynkowaną  o  długości  42m  (w

odcinkach po 6m) o średnicy dn 50mm, grubość ścianki 3,2mm. Sposób łączenia rur

na  kołnierze.  Wymianie  podlega  również  przewód  zasilający  pompę  4x2,5mm²  o

długości 50m. Montaż pompy na głębokości 42m. Po wykonaniu prac związanych z

wymianą pompy cały układ należy zdezynfekować podchlorynem sodu, przepłukać

oraz dokonać próby szczelności.

Obudowa studni  murowana o wymiarach 2,8x1,5m oraz głębokości  2,0m. Studnia

uzbrojona w głowicę studni głębinowych.

2. Studnia nr 6b – w ramach zadania należy zakupić i dostarczyć zamawiającemu nową

pompę typu GCA.2.0 (silnik 6”, moc 5,5kW-400V) wraz z 50m przewodu zasilającego

4x2,5mm².

3. Stacja  uzdatniania  wody  –  w  ramach  zadania  należy  wymienić  wodomierz  wody

zimnej na nowy DIEHL WESAN WP DN100 z nadajnikiem radiowym. W powyższym

celu w pierwszej  kolejności  należy przerobić istniejący fragment instalacji,  obecnie

eksploatowany wodomierz (długość wodomierza 285mm) zamontowany jest na rurze

DN150.  Nowy wodomierz wyprodukowany w roku 2020, z aktualną cechą legalizacji

na ten rok.

4. Stacja  uzdatniania  wody  -  na  istniejącym  wodomierzu  DIEHL  AQUILA  DN80

zamontować nadajnik radiowy.

Zastosowane w opisie nazwy produktów mają charakter jedynie poglądowy, dopuszcza się

zastosowanie innych rozwiązań pod warunkiem spełnienia ich parametrów technicznych.


