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Wyjasnienia tresci SWz
Zamawiajacy - Wojewoddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

"Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieznie dziatajac na podstawie art. 284
ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 2019 zez zm.)
w zwigzku z zapytaniami Wykonawcéw dotyczacych wyjasnien SWZ do postepowania
“"Modernizacja oddziatu nr 14", sprawa 14/2021, udziela odpowiedzi:

1. Pkt 16 SWZ:
Wadium w formie pienigdza nalezy wnies$¢ przelewem na konto Zamawiajacego:
nr 42 1020 4115 0000 9802 0003 8018 z dopiskiem:

~Modernizacja oddziatu nr 14”.

2. Ze wzgledu na rozliczenie ryczattowe inwestycji proszg o przesuniecie terminu
ztozenia oferty. Dodatkowy czas jest niezbedny do weryfikacji zataczonych
przedmiarow z dokumentacjq celem ziozenia kompletnej i konkurencyjnej oferty.
Prosze o przesunigcie terminu zlozenia oferty na dzieh 20 pazdziernika 2021.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody

3. Dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych zawiera rozbieznoéci pomiedzy
kosztorysem a projektem . Czy nalezy ujaé w wycenie
- montaz pisuaréw wraz z podejsciami
- kratek kanalizacyjnych przy pisuarach
- montaz kabin natryskowych
- montaz wanny ,umywalki , miski ustepowej ,brodzika dla niepetnosprawnych

Odp. Zgodnie z dokumentacja projektowa w wycenie oferentéw nalezy ujaé:
- montaz pisuaréw wraz z podejsciami,
- montaz kratek kanalizacyjnych przy pisuarach,
- montaz kabin natryskowych,
- montaz wanny, umywalki, miski ustepowej, brodzika dla niepetnosprawnych.

4. Czy grzejniki nalezy malowac proszkowo? Czy za pomoca pedzla?

Odp. Malowanie grzejnikdw wykonaé po ich demontazu i gruntownym oczyszczeniu.
Stosowac farby przeznaczone do malowania grzejnikéw zeliwnych odporne na dziatanie
wysokich temperatur (min. 800 C) i zétkniecie. Grzejniki malowa¢é przy uzyciu pedzli.

5. Czy nalezy uja¢ w ofercie elementy wentylacji i klimatyzacji ktérych nie zawiera
kosztorys ? brakujgce elementy
-instalacja freonowa
- sprezarki dla central wentylacyjnych
- klapy PPOZ
- ttumiki - skrzynki rozprezne
- przejscia przez dach oraz naprawe poszycia i uziemienie elementéw dachowych?



Odp. Instalacje wentylacji i klimatyzacji wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
w tym miedzy innymi z elementami wymienionymi przez oferenta w zapytaniu.

Powyisze wyjasnienia Zamawiajacego stanowia integralng tresé¢ SW2z
i sa wiazace dla Wykonawcow biorgcych udziat w niniejszym postepowaniu.
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